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do projektu instalacji elektrycznych wnetrzowych.

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia

2. Zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

- tablic rozdzielczych,

- instalacji WLZ -y,

- instalacji oSwietleniowej,

- instalacji gniazd wtyczkowych 230 V,

- instalacji sitowej 400 V,

- instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
- instalacji ochrony od porazen elektrycznych,

- instalacji odgromowej,

3. Przeznaczenie obiektu:

- Budynek biblioteki gminne;j.

4. Zasilanie obiektu:
Zasilanie szkoty wg warunkéw PGE Dystrybucja S.A. 14/R5/05894. Od TG+TPO
do uktadu pomiarowego nalezy doprowadzi¢ GLZ LgY 4x50mm2 + LgYzo
25mm2.

5. Tablice rozdzielcze:

Projektowane rozdzielnie TG, TP1 zaprojektowano jako podtynkowe.
Projektowane rozdzielnie nalezy wykonac w oparciu o zatgczone schematy
zasilania. W tablicach przewidziano zabezpieczenia obwodow odbiorczych.

Schematy zasilania przedstawiono na rys E6 — E7.
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_ . _ .. 10-516 Olsztyn
Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - § 183. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddéw zaprojektowany jest w 2
miejscach w budynku w poblizu gtéwnych wej$¢ do obiektu. Wytgczniki nalezy
odpowiednio oznakowac. Gtéwny wytgcznik spetnia rowniez role wytgcznika p.
pozar. Przewody do wytgcznikbw pozarowych sg zaprojektowane w uktadzie
réwnolegtym i poditgczone do gtéwnego wytgcznika z wyzwalaczem wzrostowym w

rozdzielni gtéwnej TG.

6. Ukfadanie przewodow:

WLZ wewnatrz budynku prowadzi¢ w ostonach z rur RB pod tynkiem.Pozostate
przewody uktadac pod tynkiem. Prowadzgc instalacje elektryczne zachowac od
innych instalacji odlegtosé 10cm w przypadku puszek rozgateznych oraz 60cm w
przypadku bezpiecznikdw, tgcznikdw, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

7. Montaz osprzetu:
Osprzet montowac na wysokosci:
- 1,4m dla tgcznikéw, przyciskoéw
- 1,4m gniazda wtykowe w tazienach, zalach lekcyjnych i na korytarzach

- 1,1m gniazda w pomieszczeniach socjalnych, magazynach

- 0,3m gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach lub wedtug
wytycznych technologii

W pozostatych przypadkach rodzaj oraz wysoko$s¢ montazu osprzetu - wg

wytycznych Inwestora.

8. Instalacja oswietleniowa:
Natezenie os$wietlenia dobrano zgodnie z normg PN-84/E-02033
»Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym”. W pomieszczeniu o

zwiekszone] wilgotnosci (z natryskiem), dobrano oprawy o$wietleniowe
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STARGFTA BLEETYNSKI
bryzgoszczelne stopiernn ochrony IP — 44, lub inne odpowiaqgg}g%;;;égenia
norm IEC 60598-2-18 oraz PN - IEC 60364-7-702. Szczegdbty z opisér%{ pokazano
na zatgczonych planach instalacji elektrycznej. Instalacje os$wietleniowg
wykona¢ przewodem YDYp 3 i 4x1,5 mm? pod tynkiem. Przewody
stosowacé o napieciu izolacji 750 V. Zatgczanie lamp odbywac¢  sie
bedzie  wytgcznikami  klawiszowymi  zainstalowanymiw
poszczegdlnych pomieszczeniach na wysokosci 1,4 m od posadzki.
Natomiast zatgczanie opraw o$wietlenia zewnetrznego zrealizowac za
pomoca opraw z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu.

Osprzet stosowaé wtynkowy w wiekszos$ci pomieszczen oraz
bryzgoszczelny w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci jak: tazienki,

pomieszczenia gospodarcze itp. oraz na zewnatrz budynku.

9. Instalacja gniazd wtykowych:
Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykonaé przewodem YDYp 3x2,5

mm?20 napieciu izolacji 750 V. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢
poprzez wytagcznik przeciwporazeniowy, réznicowoprgdowy o czutoSci cztonu
réznicowego 30 mA. W wiekszosci pomieszczen stosowacé osprzet wtynkowy
montowany na wysokosci 1,4m od posadzki, natomiast w pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotnosci jak: tazienki, WC, pomieszczenie gospodarcze, itp.
osprzet hermetyczny na wysokos$ci 1,4m od posadzki. Wszystkie gniazda
stosowac ze stykiem ochronnym, przytgczonym oddzielnym przewodem do
szyny PE w rozdzielni zasilajgce;.

W pomieszczeniu z natryskiem, instalacja powinna spetnia¢c wymagania normy

PN - IEC 60364-7-702. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem.

10. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa:

Do uziemienia instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w
projektowanym budynku zaprojektowano uziom fundamentowy sztuczny. W
dolnej warstwie zbrojenia nalezy zatopi¢ ptaskownik stalowy czarny Fe25x4.
Ptaskownik nalezy co 5 m przyspawaé do zbrojenia. Ptaskownik powinien by¢

utozony szerszym bokiem pionowo. W miejscach wskazanych nalezy do

Norm
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projektowanego uziomu fundamentowego (ptaskownika) zamocowag -s-
(przyspawac lub potgczyé za pomocg zaciskow klinowych) przewody
uziemiajgce. Przewody uziemiajgce (bednarka FeZn25x4) wyprowadzi¢
wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku w miejscach wskazanych na
wysoko$¢ zalezng od instalacji, ktéra bedzie podtgczona do uziomu. Przewody
uziemiajgce instalacji odgromowej wyprowadzi¢ na wysokos¢ okoto 1 m od
powierzchni ziemi, przewody uziemiajgce instalacji potgczen wyréwnawczych
wewnatrz budynku wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 1,5m od powierzchni posadzki.
Wszystkie przewody uziemiajgce powinny by¢ zakonczone ztgczami kontrolnymi,
w celu tatwego odtgczenia podtgczonych elementéw podczas wykonywania
pomiarow.
Zwody odprowadzajgce pionowe nalezy potaczyé z projektowanymi uziomem
otokowym.
Instalacje odgromowg nalezy wykonaé przy wykorzystaniu metalowego
pokrycia dachowego jako zwdd poziomy niski. Warunkiem jest wymog
stosowania metalowych pokry¢ o okreslonej grubosci. W tablicy zestawiono
zalecane przez normy ochrony odgromowej warto$ci minimalnych grubosci

blach z réznych materiatow:

_ Minimalne grubosci blachy [mm]
Materiaty:
PN-86/E-05003/01| PN-IEC 61024-
1

ocynkowan
miedz 0,5 0,5
aluminium 1 0,5

cynk 0,5 0,5

Pomiedzy poszczegdlnymi czesciami pokrycia dachowego zapewniona jest
trwata ciggto$¢ potgczen. Metalowe elementy nie sg pokryte materiatem
izolacyjnym. Nie jest uznawane za izolacje pokrycie blachy :

. Cienka warstwa farby ochronnej,

. Warstwa asfaltu o grubosci do 0,5 mm,

o Warstwa foli o grubosci od 1 mm.

Metalowe pokrycie dachowe wykorzystane do celéw ochrony odgromowej

nalezy potgczyé z przewodami odprowadzajgcymi.
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Na dachu stosowac niskie zwody pionowe mocowane do zwodu poziomov&‘edéo
Uwzgledniajgc powyzsze pokrycie dachowe nalezy wykorzystaé do
ochrony odgromowej.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych grubosciennych
w warstwie niepalnej izolacji poprzez ztgcza kontrolne w puszkach PCV
140x100 na wysokos$ci 60cm od poziomu posadzki przytgczy¢ od uziomu
fundamentowego.
Warto$¢ rezystanciji poszczegoélinych uziomow nie moze przekraczac¢ 10 oméw
Jako ochrone od przepie¢ (1 i Il stopien) zastosowano ochronniki

przeciwprzepieciowe B+C.

11.Uwagi korncowe:

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

Opis stanowi integralng cze$¢ projektu wykonawczego

Zainstalowane urzagdzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak

bezpieczenhstwa lub Swiadectwo zgodnosci.
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LENA LIGHTING 009228 SOLARIS LED 48W PLX 4000K
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PRZELACZNK P/T

PRZELACZNIK SCHODOWY P/T
GNIAZDO HERMETYCZNE 230V 2P+Z P/T

GNIAZDO 230V PODWOUNE 2x2P+Z P/T

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

B EW“{“Q@%%@ﬁ e o

GLOWNY WYLACZNIK PRADU

WEARGHTA OLEEAANSKL

Plac Bema 5
10-5 lésﬁlsztyn

LENA LIGHTING S. A. 059957 NECTRA LED P44 15W 4000K

LENA LIGHTING S. A. 179198 VECTOR LED Il 32W 4000K OPAL 1258mm

LENA LIGHTING S. A. 179204 VECTOR LED # 40W 4000K OPAL 1558mm

LENA LIGHTING S. A. 336997 CODAR LED 60W 4000K 1569mm

LENA LIGHTING S. A. 337604 CODAR LED 48W 4000K 1269mm

LENA LIGHTING S. A. 472275 MADERA LED IP44 30W 480 4000K

LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA LED IP44 48W 620 4000K

ofoo}-e—{' ZWCD PIONOWY DRTU FeZn fi 8 LACZONY Z UZIOMEM FUNDAMENTOWM
POPRZEZ ZLACZE KONTROLNE
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; AROETA DLSZTY B
STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE STARDSTA OL

WYDZIAL GEODEZ.JI Plac Bema 5
ol it 10-516 Olsztyn
10-516 Olsztyn
tel 89 521 05 39
GD-11.6630.783.2015
, ODPIS
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr 783.2015

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ elektroenergetyczna-oswietlenie; sie¢ kanalizacji sanitarnej;
sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Lokalizacja obiektu:  gm. Swiatki, SWIATKI dz.: 120, 123/1

Wnioskodawca: Gmina Swiatki
Swiatki 87
11-008 Swiatki

Inwestor: Gmina Swigtki
Swiatki 87
11-008 Swiatki

Na podstawie art. 28b ust. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2015r poz. 520 z pézn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw w Starostwie Powiatowym na
posiedzeniu w dniu;_2015-10-13 ‘
14uzgodnil? Iokal?zacje wWw siecf uzbrojen?a terenu bez uwag *A .

* niepotrzebne skresli¢.

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punktow osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujgcej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

Zataczniki
1.Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjne;
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

4-Uwag ENERGA Operator SA Oddzial w-Olsztynie
. zup. STAROSTY OLSZTYNSKIEGO
24 2GOPNYS e JGccec o
e . Sahol Emjlia Rogiriska
(na P!.(‘;l'a 0 Inspektgf w Wydziale Geodeziji
A 5/{93 Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

139



Zatacznik nr 1

sygn. GD-11.6630.783.2015

zdnia 13.10.2015

BTYAROSTA amggw_g&i

Plac Bema

10-516 Olsztyn
Uczestnicy narady koordynacyjnej -5~
Lp. Nazwa Instytucji / Podmiotu Stanowisko uczestnika Imie, Nazwisko
Podpis
1 ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Ustug bez uwag Jacek Zielinski
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi podpis na oryginale
o Infrastrukturze 6-Olsztyn
2 Energa Operator SA z siedzibg w Gdarisku, bez uwag Mirostaw Grzelka
Oddziat w Olsztynie podpis na oryginale
3 Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0. bez uwag Rafat Rzgp
Oddziat w Gdansku Zaktad w Olsztynie podpis na oryginale
4 Urzad Gminy w Swiatkach nieobecna Barbara Wasilewska
zawiadomiona prawidfowo
5 Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydziat bez uwag Anna Olkowska
Infrastruktury i Budownictwa podpis na oryginale
6 Powiatowy Inspektorat Nadzoru bez uwag Anna Bankiewicz
Budowlanego w Olsztynie podpis na oryginale
7 Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie bez uwag Wojciech Fabisiak
podpis na oryginale
Uwagi

Enyilia Roginska

.................................................................................................................................................................. ‘ﬁé.p..ék.l. .r. ._:N. Wydz‘a‘e . Geode’z]i
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